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2 LES MISSIONS REALISEES

«La d®construction mOest pas

=> 8 ans doOaccompagnement = du twdepgniuest i c
Intumescente

2010-2011 7 Ville de Lille T Diagnostic et etudes de stabilite T Halles 9 a 14

2011 1 Ville de Lille i Recherches de cavités et massifs sous dallage 1 Halles 7 a
14 (Radar)

20121 Ville de Lille i Etude de faisabilite de découplage
201571 Ville de Lille i AMO dans le cadre du réféere préeventif i Halle F16
201571 Ville de Lille i Refére preventif i Etude de stabilité - Halle F16

2015/2016 7 Ville de Lille T Analyse colorimétrique T Bétons rouges du lycée
hotelier

2018/2019 (en cours) i Soreli i Moe travaux peinture intumescente I HallesF4a wu

F8 Vav
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2 LES MISSIONS REALISEES

2010-2011 1 Ville de Lille T Diagnostic et études de stabilité i Halles 9 a 14

Les Conclusions :

05.12.20
18

8 ans doaccompagnement : du tvadepagnue
Intumescente

Halle F9 : des instabilites élastiques de certains profilés (fermes, pieds de
poteaux) sous chargement tres défavorable (accumulation de neige, halle
iIsolée) => étude plus précise des projets des equipes selectionnees
permettrait de valider la faisabilité

Halle F10 : a démolir

Halle F11 et F14 : des renforcements a prévoir (fermes et pannes),
chevrons et liteaux a remplacer

Halle F12/13 : des renforcements a prévoir (fermes et poteaux)
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2 LES MISSIONS REALISEES

8 ans doaccompagnement : du tvddepaniues
Intumescente

2010-2011 7 Ville de Lille i Diagnostic et études de stabilité i Halles 9 a 14 =>
comment s®curiser un concours de Moeé

Les difficultés majeures
- Mener une étude de vérification précise, évaluer une faisabilité, en amont du

projet
- Délais courts : « One shot ». Pas de phase de dialogue.
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LES MISSIONS REALISEES

il
Le débat semble porter plus particulierement sur :
- la stabilité de la halle F16 et le risque encouru par les riverains et batiments avoisinants,
- les hypotheses a considerer concernant les caracteristiques mecaniques et dimensionnelles
actuelles des profiles, plats et toles metalliques lamines, assembles par rivetage a chaud
et/ou par boulonnage et constituant la structure porteuse des halles.

La minoration de la limite élastique de l'acier de fagon globale, c'est-a-dire pour I'ensemble des
éléments constituant une structure complexe et étendue, ne constitue pas une réponse adaptée
pour évaluer la réalité des pertes de résistance (et augmentations de contraintes) dans des
profilés, plats et téles métalliques corrodés de facon locale et hétérogene. En effet, minorer la
limite elastique revient a degrader de facon empirique et aveugle la resistance mecanique de
I"'ensemble des eléments d'une structure, alors que la corrosion et les pertes de section
n'affectent pas tous les élements de cette structure. La corrosion constatée sur site est locale et
constitue a ce titre une problematique qui doit étre abordeée et justifiee de facon locale.

Pour approcher au plus pres le fonctionnement et Ia résistance mécaniques réels, actuels de la
structure et de ses éléments, il faut donc partir de la limite conventionnelle d’élasticité du
materiau et prendre en compte les sections résiduelles reelles, actuelles, mesurees sur site. Ces
verifications sont menees de facon ciblee, en general dans les sections dans lesquelles les
contraintes sont proches de la limite €élastique conventionnelle du matériau.
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LES MISSIONS REALISEES
201571 Ville de Lille i Référé préventif i Etude de stabilité - Halle F16

Dire final " | 0expert
B- NOTE AUXPARTIES N°65
En page 3, M. ERARD atfirme :
« [...] du calcul CONCRETE PATHOLOGIE qui a ete remis et qui montre deja, dans le cas d'hypotheses

favorables, une deformation trop importante du portique amenant le mur a s'effondrer » ment a

X ne

= Notre réponse : notre étude de la stabilité de la halle et 'article A du présent document 'S dans les
montrent au contraire que ni les structures métalliques, ni les remplissages briques des murs de p[évui[
de tacade ne menacent de s'etfondrer.

« En clair 11 y a un reel danger a ce que les entreprises viennent travailler dans les halles F, que celles-ci
mterviennent dans le cadre d'une mattrise d’ouvrage de la Ville de Lille ou de Ia societe SORELLI ou de
tout autre Maitre d'Ouvrage. »

= Notre réponse : le réel danger vis-a-vis des tiers, entreprises ou riverains, ne vient pas d'un
probleme de stabilite globale des structures metalliques ou des remplissages en briques, ce Feriage il e &4
type de batiment fait partie des structures les plus stables du patrimoine industriel local. Le
reel danger vient en revanche de problemes de ruine locale de certains protiles metalliques,

de pignon notamment (corrosion avancee, voire section), et de problemes de tenue daN/m2

P ] .. e adq- Cas: 3 (Wsud+
d’elements de second ceuvre (vitrages, panneau de couverture), lies au vieillissement normal ik ik }
des halles et non consecutits aux travaux.
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LES MISSIONS REALISEES

2015/2016 1 Ville de Lille i Analyse colorimétrique 1 Bétons rouges
du lycée hotelier
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